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	一、概况
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二、检测方法

按照《 混凝土结构工程施工质量验收规范 》（GB50204-2002）要求，对梁类 、板类构件，各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检测。

检测时，在每一个待测的构件底面上，选择有代表性的区域，沿垂直待测受力钢筋方向布置一条测线，采用混凝土钢筋扫描仪沿测线进行连续扫描，对受力钢筋的保护层厚度进行检测。
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